SIHTASUTUS

Kutsekoda

KUTSESTANDARD

Turvasisteemide vastutav spetsialist, tase 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse t66d ning 166 edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja
hoiakute kogumit ehk kompetentsusndudeid. Kutsestandardeid kasutatakse dppekavade koostamiseks ja kutse
andmiseks.

Turvasusteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsestandard on tdienduskoolituse 6ppekava koostamise ja tdémaailma
kutse andmise aluseks.

Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku
(EKR) tase
Turvasusteemide vastutav spetsialist, tase 5 5
A-osa

KUTSEKIRJELDUS

A.1 T66 kirjeldus

TurvasUsteemide vastutav spetsialist, tase 5 t66ks on turvastisteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamise
ja hooldamise korraldamine, vajadusel paigaldamine ja hooldamine, tehtud t66de kontrollimine ja tddde eest
vastutamine. Turvasisteemide vastutav spetsialist, tase 5 td66tab iseseisvalt.

TurvasUsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tegutseb vdhemalt Ghel jargmistest tegevusvaldkondadest:
héireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine; jalgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine;
tulekahjusignalisatsioonisliisteemi paigaldamine ja hooldamine; gaaskustutusstisteemi paigaldamine ja hooldamine;
vee- ja vahttulekustutuse slisteemide paigaldamine ja hooldamine; suitsutérjeslisteemi paigaldamine ja
hooldamine; ehitise teavitamisstisteemi paigaldamine ja hooldamine; hddavalgustuse paigaldamine ja hooldamine;
tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine.

TurvasUsteemide vastutav spetsialist, tase 5 korraldab (vajadusel teeb) turvastisteemide paigaldamise ja
hooldamisega seonduvaid muid t6id, kus on padevuse téendamine ndutav (nt elektri- ning automaatika jms) vastavas
valdkonnas omandatud padevuse piires.

TurvasUsteemide tehnika kutsealal t66tab ka turvastisteemide paigaldaja, tase 3 ja turvasisteemide tehnik,
tase 4 esmane kutse, kes osalevad turvaslsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldus- ja hooldustéddes ja
turvasisteemide tehnik, tase 4, kelle t66ks on turvasisteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamine ja hooldamine.

TurvasUsteemide vastutav spetsialist, tase 5 t66aeg on uldjuhul fikseeritud, vajadusel esineb t6étamist valjaspool
t6daega. Tdébga voib kaasneda fllsiline ja vaimne pingutus, t66tempo on periooditi kiire ja pingeline. Vajadusel
tuleb t66tada valitingimustes, kérgustes, ohtlikus keskkonnas. Turvaslsteemide vastutav spetsialist, tase 5
tédvahenditeks on kasi- ja spetsiaaltdoriistad, redelid, tdstukid, médteseadmed, tehniline dokumentatsioon,
normdokumendid (standardid, juhendid), arvutid ja nende tarkvara, kontoriseadmed ja spetsiaalseid
arvutusprogrammid. Turvaslsteemide vastutav spetsialist kasutab vastavalt objekti eripdrale isikukaitsevahendeid.
To6 eriparaks voib olla: t66 kdrgustes, valitingimustes, tolm, mira, madalad ja kérged temperatuurid, niiskus.

Turvasisteemide vastutav spetsialist, tase 5 omab ka turvaststeemide tehnik tase 4 kompetentse véljaarvatud
Fluoreeritud gaase sisaldavate gaasikustutussiisteemide kaitlemine.

Selle kutsestandardi raames moistetakse:

- haireseadmestiku all haire edastussiisteeme (HES), sissetungi- ja paanikahdaire siisteeme (SHS),
|abipadsusisteeme (LPS);

- jalgimisseadmestiku all videovalveslisteeme (VVS).
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A.2 Tooosad

A.2.1 Enda ja meeskonna t66 planeerimine, korraldamine ja kontrollimine.
A.2.2 Tédkeskkonna ohutuse tagamine.

A.2.3 Paigaldiste ning seadmete paigaldus.

A.2.4 Sisteemi hdalestamine ja testimine.

A.2.5 Paigaldiste kontroll ja hooldamine.

A.2.6 Kasutajakoolituste I&bi viimine.

A.2.7 Paigaldamise jarelevalve.

Valitavad to6osad

A.2.8 Haireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine.

A.2.9 Jalgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine.

A.2.10 Tulekahjusignalisatsioonististeemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.11 Gaaskustutusslisteemi paigaldamine ja hooldamine.

A.2.12 Vee- ja vahttulekustutuse slisteemide paigaldamine ja hooldamine.
A.2.13 Suitsutdrjeslsteemi paigaldamine ja hooldamine.

A.2.14 Ehitise teavitamisstisteemi paigaldamine ja hooldamine.

A.2.15 Hadavalgustuse paigaldamine ja hooldamine.

A.2.16 Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine.

A.3 Kutsealane ettevalmistus

TurvasUsteemide vastutav spetsialist, tase 5 on tavaparaselt keskharidusega isik, kes on kutsealased oskused
omandanud t66 kaigus voi kutsedppeasutuses voi tdienduskoolitustel. Sageli on turvasiisteemide vastutav
spetsialist, tase 5 varem t66tanud 4. taseme turvasisteemide tehnikuna.

A.4 Enamlevinud ametinimetused

Valve-, turva-, tuleohutusstisteemide vastutav spetsialist, paigaldusjuht, hooldusjuht, objektijuht, projektijuht.

A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks

Toé6tamine turvasisteemide vastutav spetsialist, tase 5na on reguleeritud tuleohutuse seaduse ja turvaseadusega.

B-osa
KOMPETENTSUSNOUDED

B.1 Kutse struktuur

Selle kutse taotlemisel on ndutav ldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside B.3.1-B.3.7 tdendamine.
Valitavatest kompetentsidest B.3.8-B.3.16 tuleb tdendada vahemalt Uks arvestades, et valitavat kompetentsi B.3.16
Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine saab valida téendades samaaegselt valitavad kompetentsid:
B.3.10 Tulekahjusignalisatsioonististeemi paigaldamine ja hooldamine, B.3.12 Vee- ja vahttulekustutuse slsteemide
paigaldamine ja hooldamine ja B.3.13 Suitsutérjesiisteemi paigaldamine ja hooldamine.

B.2 Turvasiisteemide vastutav spetsialist, tase 5 iildoskused

1. Kasutab eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused"); moistab erialast inglise keelt.

2. Oskab lugeda ja saab aru tehnilistest joonistest ja dokumentatsioonist.

3. Kasutab arvutit vastavalt DigComp digipddevuste enesehindamise skaala ,Iseseisev kasutaja“ tasemele (vt Lisa
2).
4. Hoiab meeskonnavaimu; algatab koostddd; juhendab meeskonna t66d, arvestades enda ja teiste rolli
meeskonnas; peab kinni meeskonna likmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostdéle ja toetab meeskonna
tulemuslikku tegutsemist; reageerib asjakohaselt meeskonnaliikmete vajadustele ja tagasisidele; jagab
meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni, oma teadmisi ja kogemusi; korraldab t66 sujuva toimimise.

5. Véljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; on véimeline suhtluspartnerit aktiivselt ja kriitiliselt kuulama.
6. Suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, arvestades olukorda ja suhtlemispartnerit; tuleb toime
keerukates suhtlusolukordades.
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7. Hindab ja anallitisib oma olemasolevaid ja arendamist vajavaid oskusi; seab enesearendamisele eesmérgid
ja arendab ennast sihiparaselt; seostab uut teavet varasema kogemusega ning rakendab omandatud teadmisi ja
oskusi.

B.3 Kompetentsid

KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID

B.3.1 Enda ja meeskonna t66 planeerimine, korraldamine ja kontrollimine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. tutvub t66llesande sisuga, tuginedes projektdokumentatsioonile, tehnilistele normidele ja 6igusaktidele;

2. jarjestab enda ja meeskonnaliikmete tegevused, arvestades llesannete prioriteetsust, ehitatava objekti
ehitusgraafikut ning ehituse valmidust/olukorda objektil;

3. valib enda ja meeskonnaliikmete normikohased té6vahendid ja materjalid vastavalt té6ilesandele ja vahendite
kasutusjuhenditele, arvestades Ulesande eripara ning keskkonnatingimusi; kindlustab té6rihmale vajalikud
materjalid ja mehhanismid,;

4. planeerib t66vahendid, seadmed ja materjalid lahtuvalt td6graafikust ja tarneajast, arvestades saastlikkust;

5. jagab t6dllesanded, arvestades tO6taja padevust ja kompetentsust;

6. kontrollib kooskélastuse olemasolu, arvestades digusakte; puudujaékide ilmnemisel teavitab asjaosalisi vastavalt
korrale.

B.3.2 T66keskkonna ohutuse tagamine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. arvestab oma t66s ja meeskonnaliikmete t66 organiseerimisel té6ohutusnduete ja objekti eeskirjadega;

2. jargib oma t66s ja meekonnaliikmete 160 organiseerimisel objektile kehtestatud tdokeskkonna ohutuse reegleid;

3. jargib oma t66s ja meeskonnaliikmete t66 organiseerimisel tule- ja elektriohutuse ndudeid; kooskdlastab tuleohtlike
ja elektritééde teostamise;

4. hoiab oma t66paiga korras; kontrollib meeskonnaliikmete td6paiga korrasolekut, vajadusel juhendab téiendavalt;
5. kasutab oma t606s t606- ja isikukaitsevahendeid ja veendub nende korrasolekus; organiseerib ja kontrollib
meeskonnaliikmete t66- ja isikukaitsevahendite eesmargiparast kasutamist.

B.3.3 Paigaldiste ning seadmete paigaldus EKR tase 5

Tegevusnditajad:

1. kontrollib tdévahendite, materjalide ja seadmete juhenditele ja t66 eesmérgile vastavat kasutamist; organiseerib
varustuse tarnimise tehnikule/paigaldajale;

2. organiseerib, vajadusel teeb ise paigaldustdid oma valdkonnas vastavalt ehituse organiseerimise projektile,
arvestades Uldehituslike ndudeid ja projekti eripéra, sdilitades teiste stisteemide terviklikkuse; jargib ehituslikke
ohutusndudeid;

3. kontrollib kaablite paigaldamise (vajadusel paigaldab ise kaablid) ja kaabliteede rajamise (vajadusel rajab

ise kaabliteed) vastavust tootja juhenditele, standarditele ja nduetele; kontrollib kaablimarkeeringute olemasolu,
vajadusel markeerib ise vastavalt projektile;

4. kontrollib seadmete paigaldamise vastavust tootja juhenditele, kehtivatele standarditele ja nduetele, vajadusel
paigaldab ise seadmed;

5. kontrollib siisteemi komponentide Ghendamise vastavust tootja juhenditele, vajadusel teostab ise vajalikud
Uhendused,;

6. korraldab ja kontrollib t66de dokumenteerimist vastavalt kehtestatud korrale;

7. koostab (vajadusel) ja allkirjastab teostusdokumentatsiooni.

B.3.4 Suisteemi hadlestamine ja testimine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. kontrollib slisteemi haalestamist (vajadusel haélestab ise) vastavalt |ahtelilesandele, arvestades objekti eripéra;
kontrollib (vajadusel testib ise) stisteemi toimimist koostds teiste slisteemidega vastavalt t6évotu piirile;

2. kontrollib teostatud t66de kvaliteeti vastavalt kriteeriumidele; puuduste/mittevastavuse ilmnemisel korraldab nende
kérvaldamise;

3. dokumenteerib ja allkirjastab (vajadusel) haélestamise ja testimise tulemuse vastavalt juhistele.
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B.3.5 Paigaldiste kontroll ja hooldus EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. korraldab, vajadusel teeb ise kontrolli- ja hooldustoimingud vastavalt normidele, hooldusjuhenditele, digusaktidele
ja muudele asjakohastele regulatsioonidele;

2. teostab tehnilisi mé6tmisi vastavalt hooldusjuhendile, kasutades nduetele vastavaid méoteseadmeid;

3. tuvastab rikke, uurib vélja pohjuse; teavitab asjaosalisi vastavalt korrale; kdrvaldab rikke oma padevuse piires;
4. hindab sisteemi efektiivsust, tédkindlust ja stabiilsust; teostab rikete anallilisi; teeb asjaosalistele ettepanekuid
puuduste koérvaldamiseks ja slisteemi parendamiseks;

5. valib sobivad meetodid stisteemi efektiivsuse, téokindluse ja stabiilsuse tdstmiseks ning vajadusel korraldab
vajalike t66de tegemise;

6. korraldab (vajadusel teeb ise) ja kontrollib t66de dokumenteerimist vastavalt kehtestatud korrale;

7. allkirjastab vajadusel paigaldise teostusdokumentatsiooni muudatused.

B.3.6 Kasutajakoolituse labiviimine |EKR tase 4

Tegevusnaitajad:
1. teeb kasutajakoolituse vastavalt juhistele;
2. vormistab koolitusakti vastavalt juhistele.

B.3.7 Paigaldamise jarelevalve |EKR tase 6

Tegevusnaitajad:

1. teeb paigaldamise kaigus jarelevalvet ja konsulteerib osapooltega projektiga seotud kisimustes;

2. kontrollib paigaldise vastavust normdokumentidele ja lahtellesandele. Annab hinnangu paigaldise terviklahenduse
toimivusele. Vajadusel teeb ettepanekud paigaldise parendamiseks;

3. kontrollib teostusjooniste vastavust nduetele ja tegelikkusele;

4. osaleb vajadusel valminud paigaldise tellijale Gleandmise toimingutes.

VALITAVAD KOMPETENTSID

Valitavatest kompetentsidest B.3.8-B.3.16 tuleb tdendada vdhemalt Uks arvestades, et valitavat kompetentsi B.3.16
Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine saab valida tdendades samaaegselt valitavad kompetentsid:
B.3.10 Tulekahjusignalisatsioonisiuisteemi paigaldamine ja hooldamine, B.3.12 Vee- ja vahttulekustutuse siisteemide
paigaldamine ja hooldamine ja B.3.13 Suitsutérjestisteemi paigaldamine ja hooldamine.

B.3.8 Haireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. korraldab (vajadusel teeb ise) hdireseadmestiku paigaldamise ja seadistamise jargides slisteemide
terviklahendust, tuginedes projektile, digusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;

2. korraldab (vajadusel teeb ise) hdireseadmestiku hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib hdireseadmestiku vastavalt Glesandele ja objekti eriparale, arvestades tehnilist Ghildatavust
ja sobivust;

4. korraldab (vajadusel teeb ise) hdireseadmestiku ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise
vastavust objekti eripdrale, juhistele ja lahtellesandele;

5. korraldab (vajadusel teeb ise) hdireseadmestiku testimise ja kontrolli sisteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib
tulemusi;

6. hindab haireseadmestiku toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid slisteemide uuendamiseks ja/voi taiendamiseks.

B.3.9 Jalgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. korraldab (vajadusel teeb ise) jalgimisseadmestiku paigaldamise ja seadistamise jargides slisteemide
terviklahendust, tuginedes projektile, digusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;

2. korraldab (vajadusel teeb ise) jalgimisseadmestiku hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib jalgimisseadmestiku vastavalt Glesandele ja objekti eripdrale, arvestades tehnilist
Uhildatavust ja sobivust;

4. korraldab (vajadusel teeb ise) jalgimisseadmestiku ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise
vastavust objekti eripdrale, juhistele ja lahtelilesandele;
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5. korraldab (vajadusel teeb ise) jalgimisseadmestiku testimise ja kontrolli slisteemide toimimiseks tervikuna;
kontrollib tulemusi;

6. hindab jalgimisseadmestiku toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid siisteemide uuendamiseks ja/voi
taiendamiseks.

B.3.10 Tulekahjusignalisatsioonisiisteemi paigaldamine ja hooldamine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. korraldab (vajadusel teeb ise) tulekahjusignalisatsioonististeemide paigaldamise ja seadistamise jargides
stisteemide terviklahendust, tuginedes projektile, digusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele
regulatsioonidele;

2. korraldab (vajadusel teeb ise) tulekahjusignalisatsioonisiisteemide hoolduse vastavalt asjakohastele
regulatsioonidele ja juhistele;

3. valib ja komplekteerib tulekahjusignalisatsioonististeemid vastavalt (ilesandele ja objekti eriparale, arvestades
tehnilist Ghildatavust ja sobivust;

4. korraldab (vajadusel teeb ise) tulekahjusignalisatsioonislisteemide ja seadmete konfigureerimise; kontrollib
konfigureerimise vastavust objekti eriparale, juhistele ja lahtellesandele;

5. korraldab (vajadusel teeb ise) tulekahjusignalisatsioonislisteemide testimise ja kontrolli siisteemide toimimiseks
tervikuna; kontrollib tulemusi;

6. hindab tulekahjusignalisatsioonististeemide toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid slisteemide uuendamiseks ja/
vOi taiendamiseks.

B.3.11 Gaaskustutussiisteemi paigaldamine ja hooldamine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. korraldab (vajadusel teeb ise) gaaskustutusslisteemide paigaldamise ja seadistamise jargides slisteemide
terviklahendust, tuginedes projektile, digusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;

2. korraldab (vajadusel teeb ise) gaaskustutussiisteemide hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja
juhistele;

3. valib ja komplekteerib gaaskustutussiisteemid vastavalt Glesandele ja objekti eripdrale, arvestades tehnilist
Uhildatavust ja sobivust;

4. korraldab (vajadusel teeb ise) gaaskustutussiisteemide ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise
vastavust objekti eripdrale, juhistele ja lahtellesandele;

5. korraldab (vajadusel teeb ise) gaaskustutussisteemide testimise ja kontrolli siisteemide toimimiseks tervikuna;
kontrollib tulemusi;

6. hindab gaaskustutusslsteemide toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid slisteemide uuendamiseks ja/voi
tdiendamiseks.

B.3.12 Vee- ja vahtkustutuse siisteemide paigaldamine ja hooldamine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. korraldab (vajadusel teeb ise) vee- ja vahttulekustutuse slisteemide paigaldamise ja seadistamise jargides
stisteemide terviklahendust, tuginedes projektile, digusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele
regulatsioonidele;

2. korraldab (vajadusel teeb ise) vee- ja vahttulekustutuse slisteemide hoolduse vastavalt asjakohastele
regulatsioonidele ja juhistele;

3. valib ja komplekteerib vee- ja vahttulekustutuse ststeemid vastavalt tlesandele ja objekti eripérale, arvestades
tehnilist Ghildatavust ja sobivust;

4. korraldab (vajadusel teeb ise) vee- ja vahttulekustutuse slisteemide ja seadmete konfigureerimise; kontrollib
konfigureerimise vastavust objekti eriparale, juhistele ja lahtellesandele;

5. korraldab (vajadusel teeb ise) vee- ja vahttulekustutuse slisteemide testimise ja kontrolli siisteemide toimimiseks
tervikuna; kontrollib tulemusi;

6. hindab vee- ja vahttulekustutuse stisteemide toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid siisteemide uuendamiseks ja/
vOi tAiendamiseks.

B.3.13 Suitsutorjesiisteemi paigaldamine ja hooldamine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. korraldab (vajadusel teeb ise) suitsutdrjesiisteemide paigaldamise ja seadistamise jargides slisteemide
terviklahendust, tuginedes projektile, digusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2. korraldab (vajadusel teeb ise) suitsutérjestisteemide hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja
juhistele;
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3. valib ja komplekteerib suitsutdrjesiisteemid vastavalt llesandele ja objekti eripdrale, arvestades tehnilist
Uhildatavust ja sobivust;

4. korraldab (vajadusel teeb ise) suitsutorjestisteemide ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise
vastavust objekti eriparale, juhistele ja Iahtellesandele;

5. korraldab (vajadusel teeb ise) suitsutérjestisteemide testimise ja kontrolli sisteemide toimimiseks tervikuna;
kontrollib tulemusi;

6. hindab suitsutdrjesiisteemide toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid slisteemide uuendamiseks ja/voi
taiendamiseks.

B.3.14 Ehitise teavitamissiisteemi paigaldamine ja hooldamine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. korraldab (vajadusel teeb ise) ehitise teavitamissiisteemide paigaldamise ja seadistamise jargides stisteemide
terviklahendust, tuginedes projektile, digusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;

2. korraldab (vajadusel teeb ise) ehitise teavitamissiisteemide hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja
juhistele;

3. valib ja komplekteerib ehitise teavitamissiisteemid vastavalt tlesandele ja objekti eriparale, arvestades tehnilist
Uhildatavust ja sobivust;

4. korraldab (vajadusel teeb ise) ehitise teavitamissisteemide ja seadmete konfigureerimise; kontrollib
konfigureerimise vastavust objekti eriparale, juhistele ja lahtellesandele;

5. korraldab (vajadusel teeb ise) ehitise teavitamisslisteemide testimise ja kontrolli slisteemide toimimiseks
tervikuna; kontrollib tulemusi;

6. hindab ehitise teavitamissiisteemide toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid siisteemide uuendamiseks ja/voi
tdiendamiseks.

B.3.15 Hadavalgustuse paigaldamine ja hooldamine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. korraldab (vajadusel teeb ise) hddavalgustuse paigaldamise ja seadistamise jargides stisteemide terviklahendust,
tuginedes projektile, digusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;

2. korraldab (vajadusel teeb ise) hddavalgustuse hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;

3. valib ja komplekteerib hddavalgustuse vastavalt tlesandele ja objekti eriparale, arvestades tehnilist Ghildatavust ja
sobivust;

4. korraldab (vajadusel teeb ise) hddavalgustuse ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust
objekti eriparale, juhistele ja |ahtellesandele;

5. korraldab (vajadusel teeb ise) hddavalgustuse testimise ja kontrolli siisteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib
tulemusi;

6. hindab hadavalgustuse toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid stisteemide uuendamiseks ja/véi tdiendamiseks.

B.3.16 Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine EKR tase 5

Tegevusnaitajad:

1. korraldab (vajadusel teeb ise) tuleohutusautomaatika paigaldamise ja seadistamise jargides susteemide
terviklahendust, tuginedes projektile, digusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;

2. korraldab (vajadusel teeb ise) tuleohutusautomaatika hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja
juhistele;

3. valib ja komplekteerib stisteemid vastavalt tlesandele ja objekti eriparale, arvestades tehnilist Ghildatavust ja
sobivust;

4. korraldab (vajadusel teeb ise) tuleohutusautomaatika ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise
vastavust objekti eriparale, juhistele ja Iahtellesandele;

5. korraldab (vajadusel teeb ise) tuleohutusautomaatika testimise ja kontrolli siisteemide toimimiseks tervikuna;
kontrollib tulemusi;

6. hindab tuleohutusautomaatika toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid sisteemide uuendamiseks ja/voi
taiendamiseks.
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