
Lisa 1 

Ametialadel kehtivad pädevuspiirid  

  Soojusenergeetikainsener, tase 6 
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 

7 

Volitatud 
soojusenergeetikainsener, tase 

8 

Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid 

Ehitise projekteerimine Kutsetasemest ei piisa A ja B klassi torustikud vastavalt EVS-EN 13941 Pädevuspiiranguteta 

Ehitusprojekti ekspertiis Kutsetasemest ei piisa A ja B klassi torustikud vastavalt EVS-EN 13941 Pädevuspiiranguteta 

Ehitamistegevuse juhtimine Tehniliste piiranguteta Tehniliste piiranguteta Pädevuspiiranguteta 

Omanikujärelevalve Kutsetasemest ei piisa A ja B klassi  torustikud vastavalt EVS-EN 13941 Pädevuspiiranguteta 

Käidu korraldamine Tehniliste piiranguteta  Tehniliste piiranguteta Pädevuspiiranguteta 

Soojusseadmed ja -süsteemid  

Ehitise projekteerimine Kutsetasemest ei piisa  
Küllastunud auru soojusseadmed töörõhuga 
kuni 20 bar jm tööstuslikud soojusseadmed 
piiranguteta. 

Pädevuspiiranguteta 

Ehitusprojekti ekspertiis Kutsetasemest ei piisa 
Küllastunud auru soojusseadmed töörõhuga 
kuni 20 bar jm tööstuslikud soojusseadmed 
piiranguteta. 

Pädevuspiiranguteta 

Ehitustegevuse juhtimine 

Soojusseadmed töötemperatuuriga kuni 
110°С,  töörõhuga kuni 10 bar ja 
katelseadmed veemahuga kuni 1m3. 

Pädevuspiiranguteta Pädevuspiiranguteta 

Omanikujärelevalve Kutsetasemest ei piisa  
Küllastunud auru soojusseadmed töörõhuga 
kuni 20 bar jm tööstuslikud soojusseadmed 
piiranguteta 

Pädevuspiiranguteta 

Käidu korraldamine 

Soojusseadmed töötemperatuuriga kuni 
110°С ,  töörõhuga kuni 10 bar ja 
katelseadmed veemahuga kuni 1m3. Pädevuspiiranguteta Pädevuspiiranguteta 



Gaasiseadmed ja -paigaldised 

Ehitise projekteerimine Kutsetasemest ei piisa A,B,C (kuni 16 bari) kategooria gaasipaigaldised Pädevuspiiranguteta 

Ehitusprojekti ekspertiis Kutsetasemest ei piisa A,B,C (kuni 16 bari) kategooria gaasipaigaldised Pädevuspiiranguteta 

Ehitustegevuse juhtimine 
A (0-0,1bari) ja B (0,1-5bar) kategooria 
gaasipaigaldised 

A,B,C (kuni 16 bari) kategooria gaasipaigaldised Pädevuspiiranguteta 

Omanikujärelevalve Kutsetasemest ei piisa A,B,C (kuni 16 bari) kategooria gaasipaigaldised Pädevuspiiranguteta 

Käidu korraldamine 
A (0-0,1bari) ja B (0,1-5bar) kategooria 
gaasipaigaldised 

Pädevuspiiranguteta Pädevuspiiranguteta 

Soojusallikad ja soojuskeskused   

Ehitise projekteerimine Kutsetasemest ei piisa  Hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m2  Tehniliste piiranguteta  

Ehitusprojekti ekspertiis Kutsetasemest ei piisa  Hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m2  Tehniliste piiranguteta  

Ehitustegevuse juhtimine Pädevuspiiranguteta Pädevuspiiranguteta Tehniliste piiranguteta  

Omanikujärelevalve Kutsetasemest ei piisa  Pädevuspiiranguteta Tehniliste piiranguteta  

Käidu korraldamine Pädevuspiiranguteta Pädevuspiiranguteta Tehniliste piiranguteta  

Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid  

Ehitise projekteerimine Kutsetasemest ei piisa Kuni 50 t CO2 e (ekvivalenti) külmasüsteemid Pädevuspiiranguteta 

Ehitusprojekti ekspertiis Kutsetasemest ei piisa Kuni 50 t CO2 e külmasüsteemid. Pädevuspiiranguteta 

Ehitustegevuse juhtimine Kutsetasemest ei piisa  
EVS -EN378 ja EU määrus nr 517/2014 
tingimuste täitmisel 

EVS -EN378 ja EU määrus nr 
517/2014 tingimuste täitmisel 

Omanikujärelevalve Kutsetasemest ei piisa Kuni 50 t CO2 e külmasüsteemid Pädevuspiiranguteta 

Käidu korraldamine Pädevuspiiranguteta Pädevuspiiranguteta Pädevuspiiranguteta 

Piiranguid ületavaid töid võib vastava taseme soojusenergiainsener teha ainult kõrgema kutsetasemega soojusenergeetikainseneri juhendamisel ja 

vastutusel. 


